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CONTRÔLES À DISTANCE
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Chaudières à vapeur X X X X X X X X X X X X

Chaudières à vapeur électriques X X X X X X X X

Chaudières à eau chaude X X X X X X* X X X X X

Chaudières à eau chaude électri-
ques X X X X X X

Chaudières à serpentin X X X X X X X X X X X X

Chaudières à liquide thermique X X X X X X X X X X

Générateurs de vapeur X X X X X X X

Appareils frigorifiques X X X X

* Applicable aux chaudières à eau chaude haute température et haute pression.
** Dans le cas des brûleurs en service continu, des flammes pilotes au gaz pour les brûleurs à l’huile, des contrôleurs de débit minimal pour les brûleurs au gaz ou à

l’huile et des dispositifs de déclenchement pour basse pression de gaz peuvent remplacer les détecteurs de flamme.
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